ANDORRA, ANDORRA Exclusive

Installation and Operation Manual
GB solid fuel heater
ANDORRA, ANDORRA II, ANDORRA Exclusive, ANDORRA Il Exclusive,
ANDORRA ceramic, ANDORRA soapstone
tested according to the standard EN 13240

1. Installation Instruction

The heater has been designed to allow simple connection to an existing chimney by a single connecting piece. The connecting
piece must be as short and straight as possible, in a horizontal position or slightly inclined. The piece must be tight.

Be sure that all local regulations, including those concerning both national and European standards on construction and fire
prevention, are respected during installation. Inform the competent inspector prior to installation. Be sure that combustion air supply
is sufficient; particularly in rooms where windows and doors are closed tight.

Chimney properties shall be calculated in accordance with DIN 4705 parts 1 and parts 2, eventually also part 3, with the three
values stated in this manual.

The heater must stand on a hearth with adequate bearing capacity. If bearing capacity is too low, adequate measures must be
taken (e.g. a board must be laid to split weight).

Into the heater can be mounted fireproof concrete stones which accumulate heat their ability to keep the heater warm surface many
hours after burning out of fuel. Examples of position of the stones are on page No. 19. Stones are marked with dark colour.

It is not possible to mount side stones for the soapstone version.

2. General Safety Instructions

Fuel combustion emits calorific energy that heats the surface of the heater, combustion chamber door, door and control elements
handles, safety glass, flue pipes, and eventually also the front of the heater. Do never touch those parts without adequate safety
wear or elements (fireproof gloves etc.).

Warn children of such danger and make sure they do not stay close to heater when in operation.

ANDORRA Exclusive, ANDORRA Il Exclusive: It is not allowed to turn the stove during firing!

3. Acceptable Fuel

Fuels acceptable for burning include wood logs of up to 25 cm in length and 30 cm in circumference, and lignite briquettes.

Make sure that only air dried wood logs are used. Burning of waste, and plastics in particular, is forbidden by law on emissions.
Besides, such fuel may cause damage to the fire place and chimney and subsequently may injure health and smell may annoy your
neighbours. Air dried wood logs with 20% maximum humidity may be obtained after at least one year (soft wood) or two years (hard
wood) of drying.

Wood is not slow combustion fuel and thus, continuous heating throughout the night is not possible when burning wood.

Liquid fuel is unacceptable.

4. Firing

During the first firing bad smell due to drying of protection paint is inevitable but the smell shall fade quickly. Make sure the room
with the heater is well aerated when firing. Quick firing is essential because incorrect procedure may cause increased emissions.
Add more fuel as soon as firing fuel catches fire. Do never use alcohol, petrol or other flammable liquids for firing. Do always use
some paper, wood chips, and a small amount of fuel for that. Make sure that primary and secondary air is supplied to heater when
firing. Make sure that heater is under control during firing.

5. Operating More than One Fireplace
Make sure that combustion air supply is sufficient when operating more than one fireplace in one room or within the same air system.

6. Transition Season Operation

When exterior temperature rise during transition season draught can decrease at low burning capacity and flue gas may not be
evacuated completely. In such case add only small quantities of fuel and open the slider of primary air supply so that loaded fuel
burns more quickly (flame) and draught gets steady. Ash needs to be raked carefully more often to enhance air circulation below
fireplace.

7. Cleaning and Checking

Heater flue pipes need to be checked for deposit and eventually swept at least once a year or more often, e.g. while sweeping
chimney. Make sure your chimney is swept regularly by a chimneysweep. The frequency of sweeping shall be defined by
competent inspector. Heater should be checked by an expert every year. It is forbidden to clean the heater with a damp cloth.

8. Versions

Heaters with spring fireplace door can be connected to a chimney with multiple taking for other heaters and fireplaces provided that
dimensions of the chimney are in compliance with DIN 4705 part 3.

The door of the heater with spring fireplace door must always be closed during operation, except for firing, fuel charging, and ash
removing. Otherwise operation of other equipments connected to the chimney may be affected or flue gas may leak.

9. Combustion Air
Since heaters are fireplaces depending on surrounding air and take combustion air from the room, adequate intake of combustion
air is vital.
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In rooms with tight windows and doors (e.g. as energy-saving measure) fresh air intake may be low and thus affect draught of the
heater. Also your well-being may be affected; even your safety may be threatened. It may sometimes be necessary to assure
adequate intake of fresh air e.g. by installing air shutter close to heater or by combustion air pipe leading to exterior or to a well
aerated room (except boiler room). In particular it is vital that combustion air pipes are open during operation of fireplace. Steam
flues located in the same room with fireplace may affect heater’s operation (smoke may leak to inhabited room despite closed
fireplace door) and therefore must never be operated parallelly with the heater.

The outdoor combustion air could be supplied to the heater through the connecting socket which can be mounted on the bottom of
the backside of the heater.

10. Fire Protection

Distance from flammable structures and furniture

To assure adequate heat protection, a minimum distance of 20 cm in the back and 45 cm on the sides is required between the
heater and flammable structures and furniture.

Fire protection within radiation perimeter

Make sure that no flammable structures or furniture are within radiation perimeter of glass door, which is 80 cm. The distance may
be reduced to 40 cm if safety shade is installed between fireplace and flammable structures leaving enough space on both sides.
Fire protection outside radiation perimeter

Minimum distances from flammable structures and furniture are stated on heater’s label and must be observed.

Heater

For solid fuel heaters floor in front of fireplace’s door made of flammable materials must be protected by a non-flammable hearth.
Its minimum dimensions are 50 cm in the front and 30 cm on the sides of fireplace door.

11. Spare Parts
Only spare parts approved or provided by the manufacturer may be used. For inquiries, please, contact a specialized vendor.
No modifications to heater are allowed!

12. Warning in case of fire in chimney
Deposit in chimney may catch fire if unsuitable or humid fuel is used. In such case close all heater air holes immediately and call
the fire brigade. After fire is extinguished chimney should be inspected by an expert for cracks or untight places.

13. Nominal heating capacity, combustion air adjustment, and fuel burning time
Nominal heating capacity of heater is 7.5 kW and it is obtained at minimum supply pressure of 12 Pa.

Fuel Wood logs (25 cm length, 30 cm circumference) Lignite briquettes
Maximum dose 2.3 kg 2.0 kg
Slider pull out 7 mm fully open
Burning time 1.0 hour 1.0 hour

When burning wood, set the slider (pull out to 7 mm) so that the primary combustion air intake is completely closed and

the secondary combustion air intake is fully open.

When burning lignite briquettes set the slider (pull out completely) so that both primary and secondary air intakes are fully open.
The combustion air slider is below the firing door.

Quantity and adjustment of combustion air for moderate operation:

Fuel Lignite briquettes
Maximum dose 2,0 kg

Slider Pull out at 5 mm
Burning time approx. 2 hours

14. Space Heating Capacity
For rooms with insulation non-conform with calorific insulation regulations space heating capacity should be determined pursuant to
DIN 18 893 for nominal heating capacity of 7.5 kW:

- in favourable heating conditions -180 m3
- in poor heating conditions - 145 m?®
- in unfavourable heating conditions - 98 md

For occasional heating — interrupted for more than 8 hours — space heating capacity is reduced by 25%.

15. Technical Data

Capacity: 7,5 kW

Weight: ANDORRA, ANDORRA Il = 94 kg, ANDORRA Exclusive, ANDORRA Il Exclusive = 101 kg,
ANDORRA ceramic = 117 kg, ANDORRA Soapstone = 197 kg, ANDORRA Special ceramic = 133 kg

Weight of fireproof concrete stones: lateral = 5 kg

Upper flue gas outlet: 150 mm
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Data for chimney properties calculation (at nominal heating capacity):

Fuel Wood logs Lignite briquettes
Flue gas flow [gs'] 6.9 8.9
Average temperature of flue after draught shaft [°C] 315 335
Min. draught at nominal heating capacity [Pa] 12 12

Guarantee

Shall any failure, malfunction, or surface defect occur on your heater within the guarantee period do never repair it by yourself.
After-sale service can be done only by the manufacturer or distributor.

We guarantee the quality, function, and construction of the heater for 2 years from the day of purchase: defects definitely occurred
as a consequence of manufacturing defect will be remedied within short time at our cost under the condition that the heater:

- has been operated in conformity with operating instruction,

- has been connected to the chimney in conformity with applicable standards,

- has not been damaged mechanically by force,

- has not been subject to modifications, repairs and incompetent handling.

When making a complaint give your exact address and circumstances when the dysfunction occurred. We will deal with the
complaint if you deliver the warranty certificate with the date of purchase and the sales point stamp along with the complaint.
Ask for legible warranty certificate at purchase. Our company will decide on method and place of reparation to be carried out.
Upon purchase, check for integrity of the firing door glass. This is under guarantee for 15 days after the purchase.

It is unacceptable to operate the appliance at extreme conditions, which means:

- fuel quantity exceeds the recommended quantity,

- air supply exceeds the recommended quantity,

- unacceptable fuel types are used.

Heat overcharge shows in the following ways:

- fireplace ceiling deflection,

- firing door damage

- grille has burnt over,

- vermiculite bricks have cracked,

- change of colour tone of the heater surface

The complaint will not be accepted by the manufacturer if the appliance has not been operated correctly. Exchange of the product
or making the purchase contract void is subject to applicable dispositions of the Civil Code and the Complaints Order.

DE

Aufstell - und bedienungsanleitung fiir den Kaminofen
ANDORRA, ANDORRA I, ANDORRA Exclusive, ANDORRA Il Exclusive
gepriift nach DIN EN 13240, § 15a B-VG

1. Aufstellhinweise

Der Kaminofen ist anschlussfertig montiert und muss mit einem Verbindungsstiick an den bestehenden Hausschornstein
angeschlossen werden. Das Verbindungssttlick soll méglichst kurz, geradlinig, waagerecht oder leicht steigend angeordnet sein.
Verbindungen sind abzudichten.

Nationale und Europaische Normen, ortliche und baurechtliche Vorschriften sowie feuerpolizeiliche Bestimmungen sind
einzuhalten. Informieren Sie daher vorher lhren

Bezirks-Schornsteinfegermeister. Es ist sicherzustellen, dass die fiir die Verbrennung benétigte Luftmenge ausreichend ist. Hierauf
ist besonders bei dichtschliefenden Fenstern und Tiren (Dichtlippe) zu achten.

Die Schornsteinberechnung erfolgt nach DIN EN 13384 — 1 bzw. 13384 - 2 mit dem dieser Anleitung zugefugten Wertetripel.

Prifen Sie vor dem Aufstellen, ob die Tragfahigkeit der Unterkonstruktion dem Gewicht lhres Kaminofens standhalt. Bei
unzureichender Tragfahigkeit missen geeignete MaRnahmen (z. B. Platte zur Lastverteilung) getroffen werden, um diese zu
erreichen.

An die Kaminéfen kénnen Speichersteine eingebaut werden, die sich durch ihre Kumulationsfahigkeit auszeichnen, die Oberflache
der Dauerbrandofen fir mehrere Stunden nach dem Ausbrennen des Brennstoffes warm zu halten. Die Einbaubeispiele der
Speichersteine finden Sie an Seite 19. Steine sind mit dunklen Farbe markiert. Es ist nicht moglich, Seitensteine fur die Speckstein-
Version zu montieren.

2. Allgemeine Sicherheitshinweise
Durch den Abbrand von Brennmaterial wird Wé&rmeenergie frei, die zu einer starken Erhitzung der Oberfldchen, der
Feuerraumturen, der Tur- und Bediengriffe, der Sichtfensterscheibe, der Rauchrohe und ggf. der Frontwand des Ofens fuhrt. Die
Berlihrung dieser Teile ohne entsprechende Schutzbekleidung oder Hilfsmittel (hitzebestandige Handschuhe oder andere
Betatigungsmittel) ist zu unterlassen.
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Machen Sie Kinder auf diese Gefahren aufmerksam und halten Sie sie wahrend des Heizbetriebes von der Feuerstatte fern.
ANDORRA Exclusive, ANDORRA Exclusive II: Es ist verboten, den Kaminofen wahsend des Betriebes zu drehen!

3. Zulassige Brennstoffe

Zulassige Brennstoffe sind Scheitholz mit einer Lange von 25 cm und einem Umfang von 30 cm sowie Braunkohlenbriketts.

Es darf nur lufttrockenes Scheitholz verwendet werden. Die Verfeuerung von Abfallen und insbesondere Kundstoff ist laut
Bundesimmisionschutzgesetz verboten. Darliber hinaus schadet dies der Feuerstatte und dem Schornstein und kann zu
Gesundheitschaden und aufgrund der Geruchsbelastigung zu Nachbarschaftsbeschwerden fiihren. Lufttrockenes Scheitholz mit
maximal 20% Wasser wird durch eine mindestens einjahrige (Weichholz) bzw. zweijahrige Trockenzeit (Hartholz) erreicht.

Holz ist kein Dauerbrand-Brennstoff, so dass ein Durchheizen der Feuerstatte mit Holz Giber Nacht nicht mdglich ist.

4. Anheizen

Es ist unvermeidlich, dass beim ersten Anheizen durch Austrocknen von Schutzfarbe eine Geruchsbelastigung entsteht, die nach
kurzer Betriebsdauer beendet ist. Wahrend des Anheizens sollte der Aufstellraum gut belliftet werden. Ein schnelles Durchlaufen
der Anheizphase ist wichtig, da bei Bedienungsfehlern hohere Emissionswerte auftreten kénnen. Sobald das Anziindmaterial gut
angebrannt ist, wird weiterer Brennstoff aufgelegt.

Verwenden Sie zum Anziinden nie Spiritus, Benzin oder andere brennbare Flissigkeiten. Das Anfeuern sollte immer mit etwas
Papier, Kleinholz und in kleinerer Menge Brennstoff erfolgen. In der Anheizphase fiihren sie dem Ofen sowohl Primar- als auch
Sekundarluft zu. Anschlieiend wird die Primarluft geschlossen und der Abbrand Uber die obere und untere Sekundarluft gesteuert.
Lassen Sie den Ofen wahrend dieser Anbrennphase nicht unbeaufsichtigt.

5. Betrieb mehrerer Feuerstitten
Beim Betrieb mehrer Feuerstatten in einem Aufstellraum oder in einem Luftverbund ist fir ausreichend Verbrennungsluftzufuhr zu
sorgen.

6. Heizen in der Ubergangszeit

In der Ubergangszeit, d. h. bei hdéheren AuRentemperaturen, kann es bei plétzlichem Temperaturanstieg zu Stérungen des
Schornsteinzuges kommen, so dass die Heizgase nicht vollstdndig abgezogen werden. Die Feuerstatte ist dann mit geringeren
Brennstoffmengen zu befiillen und bei gréRerer Stellung des Primarluftschiebers/-reglers so zu betreiben, dass der vorhandene
Brennstoff schneller (mit Flammentwicklung) abbrennt und dadurch der Schornsteinzug stabilisiert wird. Zur Vermeidung von
Widerstanden im Glutbett sollte die Asche 6fter vorsichtig abgeschirt werden.

7. Reinigung und Uberpriifung

Der Kaminofen, Rauchgaswege und Rauchrohre sollten jahrlich — evtl. auch 6fter, z. B. nach der Reinigung des Schornsteines —
nach Ablagerungen untersucht und ggf. gereinigt werden. Der Schornstein muss ebenfalls regelmafig durch den Schornsteinfeger
gereinigt werden. Uber die notwendigen Intervalle gibt Ihr zustandiger Schornsteinfegermeister Auskunft. Der Kaminofen sollte
jahrlich durch einen Fachmann Uberprift werden. Es ist verboten, die Oberflache des Ofens mit einem feuchten Tuch zu reinigen.

8. Bauarten

Bei Kamindéfen mit selbstschlieRenden Feuerraumtiiren ist ein Anschluss an einen bereits mit anderen Ofen und Herden belegten
Schornstein méglich, sofern die Schornsteinbemessung gem. DIN EN 13384 — 2, dem nicht widerspricht.

Kaminofen mit selbstschlieRenden Feuerraumtiiren missen — auf’er beim Anziinden, beim Nachfiillen von Brennstoff und der
Entaschung — unbedingt mit geschlossenem Feuerraum betrieben werden , da es sonst zur Gefahrdung anderer, ebenfalls an den
Schornstein angeschlossener Feuerstatten und zu einem Austritt von Heizgasen kommen kann.

Kamindfen ohne selbstschlieRende Sichtfenstertiiren miissen an einen eigenen Schornstein angeschlossen werden. Der Betrieb
mit offenem Feuerraum ist nur unter Aufsicht statthaft. Fiir die Schornsteinberechnung ist DIN EN 13384 - 1 anzuwenden.

Der Kaminofen ist eine Zeitbrand-Feuerstatte.

9. Verbrennungsluft

Da Kamindfen raumluftabhangige Feuerstatten sind, ihre Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum entnehmen, muss der Betreiber
fur ausreichende Verbrennungsluft sorgen.

Bei abgedichteten Fenstern und Turen (z. B. in Verbindung mit Energiesparmafinahmen) kann es sein, dass die Frischluftzufuhr
nichr mehr gewahrleistet ist, wodurch das Zugverhalten des Kaminofens beeintrachtigt werden kann. Dies kann Ihr Wohlbefinden
und unter Umstanden lhre Sicherheit beeintrachtigen. Ggf. muss fiir eine zusatzliche Frischluftzufuhr, z. B. durch den Einbaueiner
Luftklappe in der Nahe des Kaminofens oder Verlegung einer Verbrennungsluftleitung nach auen oder in einen gut bellfteten
Raum (ausgenommen Heizungskeller), gesorgt werden.

Insbesondere muss sichergestellt bleiben, dass notwendige Verbrennungsluftleitungen wahrend des Betriebes der Feuerstatte
offen sind. Dunstabzugshauben, die zusammen mit Feuerstatte im selben Raum oder Raumluftverbund installiert sind, kénnen die
Funktion des Ofens negativ beeintrachtigen (bis hin zum Rauchaustritt in den Wohnraum, trotz geschlossener Feuerraumtiir) und
dirfen somit keinesfalls gleichzeitig mit dem Ofen betrieben werden.

Der Kaminofen hat Moglichkeit der ausseren Zufirhrung der Verbrennungsluft iiber Verbindungsstutzen, den man an Kaminofen
hinten im unteren Teil anmontieren kann.

10. Brandschutz

Abstand zu brennbaren Bauteilen und Mobein

Zu brennbaren Bauteilen und Mdbeln ist ein Mindestabstand von 20 cm nach hinten und von 45 cm seitlich einzuhalten, um
ausreichend Warmeschutz zu gewahren.

Brandschutz im Strahlungsbereich
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Im Strahlungsbereich des Sichtfensters dirfen im abstand von 80 cm keine brennbaren Bauteile und Mdbel aufgestellt werden.
Dieser Abstand kann auf 40 cm verringert werden, wenn zwischen Feuerstatte und brennbaren Bauteilen ein beidseitig beliiftetes
Strahlschutzblech aufgestellt wird.

Brandschutz aufierhalb des Strahlungsbereichs

Die Mindestabstande zu brennbaren Bauteilen und Mébeln sind auf dem Geréateschild angegeben und dirfen nicht unterschritten
werden

FuRbdden

Vor den Feuerungsoéffnungen von Feuerstatten fir feste Brennstoffe sind Fullbdden aus brennbaren Baustoffen durch einen Belag
aus nichtbrennbaren Baustoffen zu schitzen. Der Belag muss sich nach vorn auf mindestens 50 cm und seitlich auf mindestens 30
cm Uber die Feuerungsoéffnung hinaus erstrecken.

11. Ersatzteile

Es durfen nur Ersatzteile verwendet wenden, die vom Hersteller ausdricklich zugelassen bzw. angeboten werden. Bitte wenden
Sie sich bei Bedarf an |hren Fachhandler.

Die Feuerstitte darf nicht verdndert werden!

12. Hinweis bei Schornsteinbrand

Wird falscher oder zu feuchter Brennstoff verwendet, kann es aufgrund von Ablagerungen im Schornstein zu einem
Schornsteinbrand kommen. VerschlieBen Sie sofort alle Luftéffnungen am Ofen und informieren Sie die Feuerwehr. Nach dem
Ausbrennen des Schornsteines diesen vom Fachmann auff Risse bzw. Undichtigkeiten tberprifen lassen.

13. Nennwiérmeleistung, Verbrennungslufteinstellungen und Abbrandzeiten
Die Nennwarmeleistung des Ofens betragt 7,5 kW. Sie wird bei einem Mindestférderdruck von 12 Pa erreicht.

Brennstoff Scheitholz (Lange 25 cm, Umfang 30 cm) Braunkohlenbriketts
max. Aufgabemenge 2,3 kg oder 2 Stck 2,0 kg oder 3 Stck
Luftregler 7 mm auf auf
Abrandszeit ca1.0St ca1.0St

Bei Betreiben mit Holz soll der Regler (7 mm in Richtung zu sich ziehen) so eingestellt werden, dass die Primarluftzufuhr ganz
geschlossen, und die Sekundarluftzufuhr 7 mm gedffnet ist.

Bei Betreiben mit Braunkohlbriketten soll der Regler (ganz ausziehen) so eingestellt werden, dass die Zufuhr sowohl fur Primar- als
auch fir Sekundarluft ganz gedffnet ist.

Der Luftregler befindet sich unter Heiztur.

Fir den Schwachlastantrieb gelten folgende Brennstoffaufgaben und Verbrennungslufteinstellungen:

Brennstoff Braunkohlenbriketts
max. Aufgabemenge 2,0 kg oder 3 Stck
Luftregler 5 mm auf
Abbrandszeit 2,0 St

14. Raumheizvermégen
Das Raumheizvermdégen ist entsprechend DIN 18 893 fiir Raume, deren Warme-
dammung nicht den Anforderungen der Warmeschutzverordnung entspricht, fur eine Nennwarmeleistung von 7,5 kW:

- bei glinstigen Heizbedingungen -180 m8
- bei weniger glinstiger Heizbedingungen -145m?3
- bei unglinstigen Heizbedingungen - 98md

Fur Zeitheizung — Unterbrechung von mehr als 8 h — ist das Raumheizvermégen um 25% weniger.

15. Technische Daten

Leistung: 7,5 kW

Gewicht: ANDORRA, ANDORRA Il = 94 Kg, ANDORRA Exclusive, ANDORRA Il Exclusive = 101 Kg,
ANDORRA Keramik = 117 Kg, ANDORRA Speckstein = 197 Kg, ANDORRA Special Keramik =133 kg

Gewicht der Akkumulationssteine: seitlich = 5 Kg

Abgasstutzdurchmesser oben: 150 mm

16. Schornsteinanschluf
Kamindfen der Bauart 1 sind fir den Anschluf® an mehrfach belegte Schornsteine geeignet, d.h. an dem Schornstein, an dem der
Kaminofen angeschlossen ist, diirffen mehrere Feuerstatten angeschlossen sein.
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Daten zur Berechnung des Schornsteins (bei Nennwarmeleistung):

Brennstoff Braunkohlenbriketts 7" Scheitholz
Abgasmassenstrom [g/s] 8,9 6,9
Abgastemperatur gemessen im  Abgasstutzen [°C] 335 315
Forderdruck bei Nennwarmeleistung [mbar]/[Pa] 0,12/12 0,12/12
Forderdruck bei 0,8x Nennwarmeleistung [mbar]/[Pa] 0,10/10 0,10/10
17. Garantie

Die Garantie fir den Kaminofen betragt 2 Jahre ab Kaufdatum. Davon ausgeschlossen sind alle Teile, die der direkten Feuerung
ausgesetzt sind. Haarrisse bei Schamottesteinen beeintrachtigen nicht die Funktion des Ofens und sind kein Reklamationsgrund.
Als Beleg fir das Kaufdatum dient das Datum Ihrer Rechnung und die Handlerquittung. Die Anerkennung eines Mangels oder
Schadens kann jedoch nur dann erfolgen, wenn bei der Aufstellung und dem Betrieb des Ofens die vorliegende Aufstellungs- und
Bedienungsanleitung genauestens beachtet und befolgt wurde.

Von der Garantie sind daher Schaden ausgeschlossen, die infolge unsachgemafer Bedienung des Ofens, mangelhaften Anschluf3
oder aufgrund der Einwirkung physischer Gewalt entstanden sind.

Der Hersteller Ubernimmt keine Garantie fir Schaden und Mangel an Geraten oder deren Teile die verursacht sind durch: dufere,
chemische oder physikalische Einwirkung bei Transport, Lagerung, Aufstellung und Benutzung des Gerates (z.B. Abschrecken mit
Wasser, (iberkochende Speisen, Kondenswasser, Uberhitzung). falsche GréRenwahl des Ofens; Nichtbeachtung der jeweiligen
geltenden baurechtlichen Vorschriften; Fehler beim Aufstellen und AnschluR des Gerates; ungenligender oder zu starker
Schornsteinzug; unsachgemal ausgefiihrte Instandsetzungsarbeiten oder sonstige, insbesondere nachtragliche Veranderungen
an der Feuerstatte oder Abgasleitungen (Ofenrohr und Schornstein); Verwendung ungeeigneter Brennstoffe; falsche Bedienung;
Uberlastung des Gerétes; Verschlei der den Flammen unmittelbar ausgesetzten Teilen (Eisen und Schamott); unsachgemafe
Behandlung (z.B. durch zu grobes Einlegen des Brennmaterials beschadigte Schamottsteine!); ungeniigende Pflege; Verwendung
ungeeigneter Putzmittel. Der Hersteller haftet nicht fir mittelbare oder unmittelbare Schaden, die durch das Gerat verursacht
werden. Eine Verfarbung des Ofenkorpus aus aluminiertem Blech ist kein Reklamationsgrund.

Verwendung des Verpackungsmaterials:

Der Hersteller empfiehlt fir den Verbraucher:

Polypropylen: eingegeben zu dem entsprechen sortierten Abfall Sammler.

Holzteilen: als Brennstoff zu verbrennen oder eingeben zu dem gemeinsame Sammlerstelle.

CZ Navod k instalaci a obsluze krbovych kamen na pevné palivo
ANDORRA, ANDORRA Il, ANDORRA Exclusive, ANDORRA Il Exclusive
testovany podle EN 13240

1. Pokyny pro instalaci
Kamna jsou vyrobena tak, ze je mozné je jednoduse pomoci spojovaciho kusu pfipojit na existujici domovni komin. Spojka musi
byt dle moznosti kratka a pfima, umisténa vodorovné nebo s mirnym stoupanim. Spojky je tfeba utésnit.
Typ ANDORRA Exclusive a ANDORRA Il Exclusive pfipojit na dymovou rouru pomoci specialni koufové vlozky, ktera je
prislusenstvim tohoto typu. Koufova vloZka pak umozni otaceni krbovych kamen.
Pfi instalaci a provozu kamen je tfeba dodrZovat narodni a evropské normy, mistni, stavebni a taktéz pozarné-bezpecnostni
predpisy. Z toho ddvodu informujte pfed zapojenim kamen pfisluSného krajského revizniho technika. Je tfeba zabezpedit
dostatec¢né mnozstvi spalovaciho vzduchu, a to prfedevSim v mistnostech s t€sné zavienymi okny a dvefmi (té€snici klapka).
Vypoéet kominu se provadi podle CSN 73 4201.
Pfed umisténim kamen se presvédcte, zda konstrukce, na niz maji byt kamna ulozena, méa dostate¢nou nosnost pro hmotnost
kamen. V pfipadé nedostatecné nosnosti je tfeba ucinit pfisluSna opatfeni (napf. polozeni desky na rozlozeni zatéze).
Do krbovych kamen je mozné namontovat akumulaéni Zarobetdnové kameny, které svou schopnosti akumulovat teplo udrzuji
povrch kamen teply mnoho hodin po dohofeni paliva. Pfiklady umisténi kament jsou na strané €. 19. Kameny jsou oznaceny
tmavou barvou. Pro mastkovou verzi neni mozné montovat bo¢ni kameny.

2. VSeobecni bezpecnostni predpisy
Hofenim paliva se uvolfiuje tepelna energie, ktera vede k znaénému zahfati povrchu kamen, dvifek spalovaciho prostoru, kliky
u dvefi a rukojeti ovladacich prvkil, bezpecnostniho skla, koufovych potrubi a pfip. ¢elni stény kamen. Nedotykejte se téchto ¢asti
bez pfisluSného ochranného odévu nebo pomlcek (zaruvzdorné rukavice nebo jiné pomucky).
Upozornéte na toto nebezpedi déti a dbejte na to, aby se v dobé topeni nezdrzovaly blizko kamen.
ANDORRA Exclusive, ANDORRA Exclusive Il: Je zakazano otacet krbova kamna v priibéhu provozu.

3. Vhodna paliva
Vhodnym palivem je polenové dievo o délce do 25 cm a obvodu 30 cm, a hnédouhelné brikety.
Je dovoleno pouzivat jen polenové dfevo susené vzduchem. Spalovani odpadu a predevsim plastll je podle zakonu o ochrané
pred emisemi zakazano. Kromé toho, takové palivo poSkozuje ohnisté a komin a vede k poSkozeni zdravi a dusledkem zapachu

6
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i k obtézovani sousedud. Maximalni vlhkosti 20 % vzduchem suSeného polenového dfeva je mozno dosahnout po minimalné
jednoro¢ni (mékké dfevo) nebo dvouroéni (tvrdé dfevo) dobé suseni.
Drevo neni stalezhnouci palivo, proto je nemozné nepferuSované topeni dievem po celou noc.

4. Zatapéni

Pfi prvnim zatapéni neni mozné zabranit zapachu, ktery se vytvofil ddsledkem vysou$eni ochranného natéru, a ktery zmizi v kratké
dobé. V prubéhu zatapéni by méla byt mistnost s kamny dobfe vétrana. Dulezity je rychly pribéh zatapéni, protoze v pfipadé
Spatného postupu dochazi ke zvySeni emisi.

Kdyz se zatapéci palivo dobie rozhofi, pfilozime dalSi palivo. Nikdy nepouzivejte na zatapéni lih, benzin nebo jiné hoflavé
kapaliny. Zatapéjte vzdy pomoci kusu papiru, tfisek a menSiho mnozstvi paliva. Ve fazi zatapéni pfivadéjte do kamen jak primarni,
tak isekundarni vzduch. Nasledné se pfivod primarniho vzduchu uzavie a hofeni se reguluje pomoci horniho sekundarniho
vzduchu. V dobé zatapéni nenechavejte kamna nikdy bez dozoru.

5. Provoz vétSiho poctu ohnist’
Pfi provozu vétdiho poc¢tu ohnist v jedné mistnosti nebo v jedné vzduchové soustavé je nutno zabezpeclit potfebny pfivod
spalovaciho vzduchu.

6. Topeni v prechodném obdobi
V pfechodném obdobi, tj. pfi vy$Si vnéjSi teploté, muze v pfipadé nahlého vzristu teploty dochazet k porucham tahu kominu
a spaliny se dokonale neodvadéji. V tomto pfipadé je tfeba naplnit ohnidté jen malym mnozZstvim paliva a topit s otevienym
regulatorem primarniho vzduchu, tak, aby se naplnéné palivo spadlilo rychleji (plamenem) a tim se stabilizoval tah kominu.
Ke zlepseni proudéni vzduchu pod ohnistém je tfeba Castéji opatrné prohrabnout popel.

7. Cisténi a kontrola
Kamna a koufovody je tfeba jedenkrat za rok — nebo i €asté&ji, napf. pfi €iSténi kominu — zkontrolovat, zda se v nich nevytvorily
usazeniny a pfipadné je vycistit. | komin je potfebné dat pravidelné vygistit kominikem. Intervaly €iSténi kominu stanovi pfislusny
revizni technik. Po ukon&eni provozu odstrarite popel z ohniska pomoci hrabadla. Popel propadava do popelové krabice. Teplou
popelovou krabici vynasejte pomoci ochranni rukavice. Kamna by mél kazdy rok zkontrolovat odbornik.
Je zakazano Cistit povrch kamen mokrym hadrem.

8. Provedeni
Kamna bez samouzaviracich sklenénych dvifek musi byt napojena na vlastni komin. Jejich provoz s otevienym ohnistém je
povolen jen pod dohledem. Pfi dimenzovani kominu je tfeba se Fidit CSN 73 4201.
Krbové kamna nemaji stdleZzhnouci ohnisté.

9. Spalovaci vzduch
ProtoZze kamna jsou ohnisté zavisla na okolnim vzduchu a odebiraji spalovaci vzduch z mistnosti, je nutno zabezpecit potfebny
pfivod spalovaciho vzduchu.
V pfipadé utésnénych oken a dvefi (napf. ve spojeni s opatfenimi na Usporu energie) se muze stat, Ze neni zabezpecen potiebny
privod Cerstvého vzduchu, coz mlZe ovlivnit tah krbovych kamen. Taktéz to mlze nepfiznivé ovlivnit Vas pocit pohody nebo
dokonce Vasi bezpecénost. V nékterych pFipadech je nutné zabezpecit dodateCny pfivod Cerstvého vzduchu napf. zabudovanim
vzduchové klapky blizko kamen nebo poloZenim potrubi na spalovaci vzduch vedouci do exteriéru nebo do dobfe vétrané
mistnosti (kromé kotelny). Pfedevsim je tfeba zabezpedit, aby byla potrubi na spalovaci vzduch béhem provozu ohnisté oteviena.
Odsavace par umistnéné v tytéz mistnosti jako ohnisté mizou negativné ovlivnit funkci kamen (mlze dochazet az k uniku koufe do
obyvané mistnosti, pfesto, Ze jsou dvitka ohnisté zaviena) a nesméji se tedy v zadném pfipadé provozovat soucasné s kamny.
Kamna maiji moznost pfivodu spalovaciho vzduchu aj z venkovniho prostfedi pomoci spojovaciho hrdla priméru 99 mm. Spojovaci
hrdlo je umistnéno na kamnech vzadu dole. Pfivod z venkovniho prostfedi zabezped¢it pomoci pruzni roury vnitfniho priméru 100
mm.

10. Protipozarni ochrana
Vzdalenost od hoflavych stavebnich konstrukci a nabytku
Na zabezpeleni dostate¢né ochrany pfed teplem, musi byt kamna vzdalena od hoflavych stavebnich konstrukci a nabytku
minimalné 20 cm vzadu a 45 cm na boku.
Protipozarni ochrana v oblasti Zaru
V oblasti zaru sklenénych dvifek se nesméji nachazet zadné hoflavé stavebni konstrukce a nabytek do vzdalenosti 80 cm. Tuto
vzdélenost je mozné zmensit na 40 cm, jestliZze je mezi ohnistém a hoflavymi stavebnimi konstrukcemi umistnény ochranny plech
proti Zaru, ktery je z obou stran dostate€¢né chlazen vzduchem.
Protipozarni ochrana mimo oblast Zaru
Minimalni vzdalenosti od hoflavych stavebnich konstrukci a nabytku jsou uvedeny na Stitku kamen a je nevyhnutné je dodrzet.
Podlahy
U kamen na pevné palivo je tfeba podlahu z hoflavych material(l nachazejici se pred dvifky ohnisté chranit krytinou z nehoflavého

materialu. Tato krytina se musi rozprostirat minimalné 50 cm dopfedu a minimalné 30 cm do stran od dvifek ohnisté
11. Nahradni dily
Mohou se pouZivat jen takové nahradni dily, které vyrobce vyslovné schvalil nebo je sam nabizi. Pro pfipad potfeby kontaktujte,
prosim, specializovaného prodejce.
Na kamnech neni mozné vykonavat jakékoliv upravy!
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12. Upozornéni pro pripad pozaru kominu
Pouziva-li se nevhodné nebo pfilis vihké palivo, muze v disledku usazenin v kominé dojit k jejich vzniceni. V takovém pfipadé
okamzité zavfete vSechny vzduchové otvory na kamnech a informujte hasi¢e. Po dohofeni v kominé je nutno ho nechat
zkontrolovat odbornikem na pfipadné trhliny nebo netésnosti.

13. Jmenovity tepelny vykon, regulace spalovaciho vzduchu a doba shofeni paliva
Jmenovity tepelny vykon kamen je 7,5 kW a dosahuje se pfi minimalnim dopravnim tlaku 12 Pa.

Palivo Polenové dievo (délka 25 cm, obvod 30 cm) Hnédouhelné brikety
Max. davka 2,3 kg 2,0 kg
Regulator spalovaciho vzduchu 7 mm otevien otevien

Doba shoreni 1,0 hod. 1,0 hod.

PFi provozu s dfevem regulator nastavit tak (7 mm vytahnout smérem k sobé), ze pfivod primarniho spalovaciho vzduchu je upiné
zavien a pfivod sekundarniho spalovaciho vzduchu je upiné otevien.

PFi provozu s hnédouhelnymi briketami regulator nastavit tak (Uplné vytahnout smérem k sob€), Zze pfivody primarniho a
sekundarniho vzduchu jsou otevieny uplné.

Reguléator spalovaciho vzduchu je umistnén pod dviftkami na pfikladani paliva.

Pro provoz s mirnym zatiZenim plati nasledujici mnoZstvi paliva a regulace spalovaciho vzduchu:

Palivo Hnédouhelné brikety
Max. davka cca. 2,0 kg
Regulator spalovaciho vzduchu otevien 5 mm
Doba shofeni cca. 2 hod.

13. Prostorova vyhirevnost
Prostorovou vyhfevnost je tfeba stanovit podle DIN 18 893 pro prostory, jejichz tepelna izolace neodpovida pozadavkim nafizeni
o tepelné izolaci, pro jmenovity tepelny vykon 7,5 kW:

- za pfiznivych topnych podminek -180 m?
- za meéné pfiznivych topnych podminek - 145 md
- za nepfiznivych topnych podminek - 98 md

PFi ob&asném topeni — jestlize pferuseni trva vice nez 8 hod. — se sniZuje prostorova vyhfevnost o 25 %.

14. Technické udaje
Vykon: 7,5 kW
Hmotnost: ANDORRA, ANDORRA Il = 94 kg, ANDORRA Exclusive, ANDORRA Il Exclusive = 101 kg,
ANDORRA keramik = 117 kg, ANDORRA mastek = 197 kg, ANDORRA Special keramik = 133 kg
Hmotnost akumulaénich kamend: boéni = 5 kg
Vyvod na spaliny horni: 150 mm

Udaje pro vypodet komina (pfi jmenovitém t&pelném vykonu):

Palivo Polenové dfevo Hnedouhelné brikety
Hmotnostni proud spalin [gs™] 6,9 8,9
Priimérna téplota spalin za odtahovym hrdlem [°C] 315 335
Min. tah pfi jmenovitém tépelném vykonu [Pa] 12 12

Zaruka

Vyskytne-li se v zaruéni dobé na Vasich kamnech funkéni vada nebo vada povrchové Upravy, neopravuijte ji nikdy sami. Zaruéni
a pozaruéni opravy vykonava vyrobce nebo distributor.

Za kvalitu, funkci a provedeni kamen ru¢ime 2 roky ode dne prodeje spotfebiteli a to tim zplsobem, Ze chyby vzniklé prokazatelné
nasledkem nespravného provedeni odstranime v kratkém Case na nase naklady s podminkou, Ze kamna:

- byla obsluhovana pfesné podle navodu,

- byla pfipojena na komin dle platnych norem,

- nebyla nasilné mechanicky poskozena,

- nebyly vykonany Upravy, opravy a neopravnéné manipulace

Pfi reklamaci je tfeba uvést pfesnou adresu a uvést okolnosti, pfi nichz k zavadé doslo. Reklamaci preSetfime, pokud k reklamaci
predlozite zaru€ni list opatfeny datem prodeje a razitkem prodejny. Pfi koupé si ve vlastnim zajmu vyzadejte Citelné vyplnény
zaruéni list. O zpusobu a misté opravy se rozhodne v nasem podniku.

Zaruka se nevztahuje na opotfebeni spotfebice zpusobené obvyklym uzitim.

Je nepfipustné spotiebiC provozovat pfi tepelném pretizeni, to znamena:

- mnozstvi pouzitého paliva je vétsi, jak je doporu¢eno

- mnozstvi spalovaciho vzduchu je vétsi, jak je doporu¢eno

- pouzivani nedovolenych druhd paliv

Tepelné pretizeni se mGze projevit:
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- posSkozenim vermiculitového stropu v ohnisti

- poskozenim dvifek na pfikladani paliva

- pfepalenim rostu

- zménou barevného odstinu povrchu kamen

V pripadé nespravného provozu vyrobce neakceptuje reklamaci na spotrebic!

Zaruka se neuznava, pokud majitel spotfebiCe nema platnou zpravu o revizi spalinové cesty a zpravu o kazdoro¢nim cisténi a
kontrole spalinové cesty podle Vyhlasky €. 34/2016 Sb. (Vyhlaska o ¢€isténi, kontrole a revizi spalinové cesty).

Pro vyménu vyrobku nebo zruseni kupni smlouvy plati pfislusna ustanoveni Ob¢anského zakoniku a Reklamacéniho fadu.

SK

Navod na inStalaciu a obsluhu krbovych kachli na tuhé palivo
ANDORRA, ANDORRA I, ANDORRA Exclusive, ANDORRA Il Exclusive
testované podla EN 13240

1. Pokyny pre instalaciu

Krbové kachle su vyhotovené tak, Ze je ich mozné jednoducho pomocou spojovacieho kusa pripojit na existujuci domovy komin.
Spojka musi byt podla moznosti kratka a priama, umiestnena vodorovne alebo s miernym stupanim. Spojky je potrebné utesnit.

Pri intalacii a prevadzke krbovych kachli je potrebné dodrziavat narodné a eurdpske normy, miestne, stavebné ako aj poZiarno-
bezpeénostné predpisy. Z tohto dévodu informujte pred zapojenim krbovych kachli prislusného krajského/okresného revizneho
technika. Je potrebné zabezpelit dostato€né mnozstvo spalovacieho vzduchu, a to predovSetkym v miestnostiach s tesne
uzavretymi oknami a dverami (tesniaca klapka).

Vypocet komina sa uskuto¢nuje podla DIN 4705 €ast 1 a €ast 2 prip. €ast' 3 pomocou trojice hodndt uvedenej v tomto navode.
Pred umiestnenim krbovych kachli sa presvedéte, &i konstrukcia, na ktorej maju byt krbové kachle uloZzené, ma dostatocnu
nosnost pre hmotnost kachli. V pripade nedostatocnej nosnosti je potrebné uskutocnit’ prislusné opatrenia (napr. uloZenie platne
na rozlozZenie zataze).

Do krbovych kachli je mozné namontovat akumula¢né ziarobeténové kamene, ktoré svojou schopnostou akumulovat teplo
udrziavaju povrch kachli teply mnoho hodin po dohoreni paliva. Priklady umiestnenia kameriov su na strane ¢. 19. Kamene su
oznacené tmavou farbou. Pre serpentinovu verziu nie je mozné montovat bo¢né kamene.

2. VSeobecné bezpecénostné predpisy

Horenim paliva sa uvolfiuje tepelnd energia, ktord vedie k silnému zohriatiu povrchov krbovych kachli, dvierok spalovacieho
priestoru, klu€ky dveri a rukovati ovladacich prvkov, bezpe€nostného skla, dymovych potrubi a prip. €elnej steny krbovych kachli.
Nedotykajte sa tychto €asti bez prisluSného ochranného odevu alebo pomocnych prostriedkov (Ziaruvzdorné rukavice alebo iné
pomocné prostriedky).

Upozornite na toto nebezpecenstvo deti a dbajte na to, aby sa po€as kurenia nezdrziavali v blizkosti krbovych kachli.

ANDORRA Exclusive, ANDORRA Exclusive Il: Je zakazané otacat’ krbové kachle poc¢as prevadzky!

3. Pripustné paliva

Pripustnym palivom je polenové drevo s diZkou do 25 cm a obvodom 30 cm a hnedouholné brikety.

Smie sa pouzivat len vzduchom vysu$ené polenové drevo. Palenie odpadov a predov§etkym plastov je podla zakona o ochrane
pred emisiami zakazané. Okrem toho takéto palivo poskodzuje ohnisko a komin a méze viest k poSkodeniu zdravia a v désledku
zapachu aj k obtazovaniu susedov. Vzduchom vysuSené polenové drevo s maximalne 20% vlhkostou mozno dosiahnut po
minimalne jednoro¢nej (makké drevo) alebo dvojrocnej (tvrdé drevo) dobe susenia.

Drevo nie je staloziarne palivo, takze nie je mozné stale kurenie drevom pocas celej noci.

4. Rozkurenie

Pri prvom zakureni nemozno zabranit tomu, aby sa v désledku vysuSania ochranného nateru nevytvoril zapach, ktory vSak po
kratkej dobe zmizne. Po&as rozkurovania by mala byt miestnost s krbovymi kachlami dobre vetrana. DéleZity je rychly priebeh
rozkurovania, pretoZe v pripade chybného postupu dochadza k vy$§im hodnotdm emisii.

Ked sa rozkurovacie palivo dobre rozhori, je potrebné prilozit dalSie palivo. Nikdy nepouzivajte na rozkurovanie lieh, benzin alebo
iné horfavé kvapaliny. Rozkurujte vzdy pomocou kusa papiera, triesok a menSieho mnozstva paliva. Vo faze rozkurovania
privadzajte do krbovych kachli tak primarny ako aj sekundarny vzduch. Pocas rozkurovania nenechavajte krbové kachle nikdy bez
dozoru.

5. Prevadzkovanie viacerych ohnisk
Pri prevadzkovani viacerych ohnisk v jednej miestnosti alebo v jednej vzduchovej sustave je potrebné zabezpedit dostatoény privod
spalovacieho vzduchu.

6. Kurenie pocas prechodného obdobia

Pocas prechodného obdobia, t.j. pri vy§Sich vonkajsich teplotach, mdze v pripade nahleho narastu teploty dochadzat k porucham
tahu komina a spaliny sa dokonale neodvadzaju. V takom pripade je potrebné naplnit ohnisko len malym mnozstvom paliva a kurit
s otvorenym regulatorom primarneho vzduchu, tak aby sa naplnené palivo spalilo rychlejSie (plamerfiom) a tym sa stabilizoval tah
komina. Aby sa zlepSilo prudenie vzduchu pod ohniskom je potrebné €astejSie opatrne prehrabat’ popol.
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7. Cistenie a kontrola

Kachle a dymovody je potrebné jedenkrat roéne — alebo aj CastejSie, napr. pri Cisteni komina — skontrolovat, ¢i sa v nich nevytvorili
usadeniny a pripadne ich vycistit. Aj komin je potrebné nechat pravidelne vygistit kominarom. Intervaly Cistenia komina stanovi
prisludny revizny technik. Krbové kachle by mal kazdy rok skontrolovat odbornik.

Po ukonCeni prevadzky odstrante popol z ohniska pomocou hrabadla. Popol prepadava do popolovej krabice. Teplu popolovu
krabicu vynasajte pomocou ochrannej rukavice.

Je zakazané Cistit povrch kachli mokrou handrou.

8. Vyhotovenia

Krbové kachle so samozatvaracimi dverami ohniska mozZno napojit aj na komin, na ktory su uz napojené iné kachle a ohniska,
pokial tomu zodpoveda dimenzovanie komina podfa DIN 4705, ¢ast’ 3.

Krbové kachle so samozatvaracimi dvierkami ohniska sa musia vzdy — okrem rozkurovania, dopifiania paliva alebo odstrafiovania
popola — prevadzkovat so zatvorenymi dvierkami. V opacnom pripade méze dbjst k ohrozeniu inych ohnisk napojenych na ten isty
komin alebo k Uniku spalin.

9. Spalovaci vzduch

PretoZe krbové kachle predstavuju ohniska zavislé od okolitého vzduchu a odoberaju spalovaci vzduch z miestnosti, je potrebné
zabezpedit dostatoény privod spalovacieho vzduchu.

V pripade utesnenych okien a dveri (napr. v spojeni s opatreniami na uUsporu energie) sa mdze stat, Ze nie je zabezpeceny
dostato¢ny privod Cerstvého vzduchu, €o moze ovplyvnit tah krbovych kachli. Takisto to méze nepriaznivo ovplyvnit Vas pocit
pohody alebo dokonca VaSu bezpecnost. Niekedy mbdze byt nevyhnutné zabezpedit dodatocny privod Cerstvého vzduchu napr.
zabudovanim vzduchovej klapky v blizkosti krbovych kachli alebo polozenim potrubia na spalovaci vzduch veduci do exteriéru
alebo do dobre vetranej miestnosti (okrem kotolne). Je predovSetkym potrebné zabezpedit, aby boli potrubia na spalovaci vzduch
pocas prevadzky ohniska otvorené. Odsavace par umiestnené v tej istej miestnosti ako ohnisko, mézu negativne ovplyvnit funkciu
krbovych kachli (méze dochadzat az k uniku dymu do obytnej miestnosti, napriek zavretym dvierkam ohniska) a nesmu sa teda
v Ziadnom pripade prevadzkovat su€asne s krbovymi kachlami.

Krbové kachle maju moznost vonkajSieho privodu spalovacieho vzduchu cez spojovacie hrdlo, ktoré je mozné namontovat na
krbové kachle vzadu dole.

10. Protipoziarna ochrana

Vzdialenost’ od horfavych stavebnych konstrukcii a nabytku

Aby bola zabezpefena dostatona ochrana pred teplom, musia byt krbové kachle vzdialené od horfavych stavebnych konStrukcii
a nabytku minimalne 20 cm vzadu a 45 cm zboku.

Protipoziarna ochrana v oblasti Ziarenia

V oblasti ziarenia sklenych dvierok sa nesmu nachadzat ziadne horfavé stavebné konstrukcie a nabytok do vzdialenosti 80 cm.
Tuto vzdialenost mozno zmensit na 40 cm, ak je medzi ohniskom a horfavymi stavebnymi konstrukciami umiestneny ochranny
plech proti Ziareniu, ktory je z obidvoch stran dostato&ne chladeny vzduchom.

Protipoziarna ochrana mimo oblasti Ziarenia

Minimalne vzdialenosti od horfavych stavebnych konstrukcii a ndbytku su uvedené na Stitku kachli a je nevyhnutné ich dodrzat.
Podlahy

Pri krbovych kachliach na tuhé palivo je potrebné podlahu z horfavych materidlov nachadzajucu sa pred dvierkami ohniska chranit
krytinou z nehorfavého materialu. Tato krytina sa musi rozprestierat minimalne 50 cm dopredu a minimalne 30 cm boc¢ne od
dvierok ohniska.

11. Nahradné diely

Mo6zu sa pouzivat iba také nahradné diely, ktoré vyrobca vyslovne schvalil alebo ich sam ponuka. V pripade potreby kontaktujte,
prosim, Specializovaného predajcu.

Na krbovych kachliach nemozno robit’ ziadne upravy!

12. Upozornenie pre pripad poziaru v komine

Ak sa pouziva nevhodné alebo prili§ vihké palivo, méze v désledku usadenin v komine dojst k jeho zapaleniu. V takom pripade
okamzite zatvorte vSetky vzduchové otvory na krbovych kachliach a informujte poziarnikov. Po dohoreni komina je potrebné ho
nechat skontrolovat odbornikom na pripadné trhliny alebo netesnosti.

13. Menovity tepelny vykon, regulacia spalovacieho vzduchu a doba vyhorenia paliva
Menovity tepelny vykon krbovych kachli je 7,5 kW a dosahuje sa pri minimalnom dopravnom tlaku 12 Pa.

Palivo Polenové drevo (dizka 25 cm, obvod 30 cm) Hnedouholné brikety
Max. davkovacie mnozstvo 2,3 kg alebo 2 ks 2,0 kg alebo 3 ks
Regulator vzduchu 7 mm vytiahnuty celkom vytiahnuty
Doba vyhorenia 1,0 hod. 1,0 hod.

Pri prevadzke drevom regulator nastavit ( 7 mm vytiahnut smerom k sebe) tak, ze privod primarneho spalovacieho vzduchu je
Uplne zatvoreny a privod sekundarneho spalovacieho vzduchu je Uplne otvoreny.
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Pri prevadzke s hnedouholnymi briketami regulator nastavit(celkom vytiahnut smerom k sebe) tak, Zze privody primarneho aj
sekundarneho vzduchu su otvorené uplne.
Regulator spalovacieho vzduchu je pod prikladacimi dvierkami.

Pre prevadzku s miernym zatazenim platia nasledujuce mnozstva paliva a regulacie spalovacieho vzduchu:

Palivo Hnedouholné brikety
Max. davkovacie mnozstvo 2,0 kg alebo 3 ks
Regulator vzduchu 5 mm vytiahnuty
Doba vyhorenia cca. 2 hod.

14. Priestorova vyhrevnost’
Priestorovu vyhrevnost je potrebné stanovit podla DIN 18 893 pre priestory, ktorych tepelna izolacia nezodpoveda poziadavkam
nariadenia o tepelnej izolacii, pre menovity tepelny vykon 7,5 kW:

- pri priaznivych vykurovacich podmienkach -180 m8
- pri menej priaznivych vykurovacich podmienkach -145m8
- pri nepriaznivych vykurovacich podmienkach - 98md

Pri ob&asnom vykurovani — ked prerusenie trva viac ako 8 hod. — znizuje sa priestorova vyhrevnost o 25%.

15. Technické udaje

Vykon: 7,5 kW

Hmotnost: ANDORRA, ANDORRA Il = 94 kg, ANDORRA Exclusive, ANDORRA Il Exclusive = 101 kg,
ANDORRA keramik = 117 kg, ANDORRA serpentino = 197 kg, ANDORRA Special keramik = 133 kg

Hmotnost akumulaénych kameriov: bocny = 5 kg

Vyvod na spaliny horny: 150 mm

Udaje pre vypoéet komina (pri menovitom tepelnom vykone):

Palivo Polenové drevo Hnedouholné brikety
Hmotnostny prud spalin [gs™] 6,9 8,9
Priemerna teplota spalin za odtahovym hrdlom [°C] 315 335
Min. tah pri menovitom tepelnom vykone [Pa] 12 12

Zaruka

Ked sa vyskytne v zaru¢nej dobe na VaSich krbovych kachliach funkéna vada alebo vada povrchovej Gpravy, neopravuijte ju
nikdy sami. Zaru¢né a pozaru¢né opravy vykonava vyrobca.

Za akost, funkciu a vyhotovenie krbovych kachli ru¢ime 2 roky od dria predaja spotrebitelovi a to tak, ze chyby vzniknuté
dokazatelne nasledkom chybného zhotovenia odstranime v kratkom Case na naSe naklady s podmienkou, ze krbové kachle:
- boli obsluhované presne podla navodu,

- boli pripojené na komin podla platnych noriem,

- neboli nasilne mechanicky poskodené,

- neboli vykonané uUpravy, opravy a neopravnené manipulacie.

Pri reklamacii treba udat presnu adresu a uviest' okolnosti, za ktorych k nej doSlo. Reklamaciu preSetrime, ked k reklamacii
predlozite zaruény list opatreny datumom predaja a peciatkou predajne.

Pri kupe si vo vlastnom zaujme vyziadajte Citatelne vyplneny zaruény list. O spdsobe a mieste opravy sa rozhodne v nasom
podniku.

Pri zakupeni spotrebic¢a skontrolujte sklo prikladacich dvierok. Pripadnu reklamaciu na poSkodené sklo vyrobca akceptuje len do 15
dni od zakupenia spotrebica.

Je nepripustné spotrebi¢ prevadzkovat pri tepelnom pretazeni, to znadi:

- mnozstvo pouzitého paliva je vaésie ako je doporucené

- mnozstvo spalovacieho vzduchu je vacsie ako je doporu¢ené

- pouzivanie nepripustnych druhov paliv

Tepelné pretazenie sa mbze prejavit:

- deformaciou stropu ohniska

- prepalenim roStu

- poSkodenim vermikulitovych tvaroviek

V pripade nespravneho prevadzkovania vyrobca neakceptuje reklamaciu na spotrebic.

Pre vymenu vyrobku alebo zru$enie kipnej zmluvy platia prisluSné ustanovenia Obc¢ianskeho zdkonnika a Reklama&ného
Poriadku.
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HU Az EN 13240 szerint tesztelt

ANDORRA, ANDORRA Il, ANDORRA Exclusive, ANDORRA Il Exclusive
folytonégd kandaldkalyhakbeszerelési és kezelési utasitasa

1. Beszerelési utasitas

A kalyha ugy készil, hogy azt egyszerlien az 6sszekotd elem segitségével be lehet a hdz meglévd kéményébe csatlakoztatni. Az
0sszekotd elemnek lehetéség szerint révidnek és egyenesnek, vizszintes vagy mérsékelten emelkedé helyzetben elhelyezve kell
lennie. Az 6sszekotd elemeket témiteni sziikséges.

A kalyha beszerelésénél és lizemeltetésénél szilkséges a nemzeti és az eurdpai szabvanyok, a helyi, épitési valamint a tlizvédelmi
biztonsagi eldirasok betartdsa. Ebbél az okbdl kifolydlag a kalyha csatlakoztatasa el6tt értesitse az illetékes megyei felllvizsgalot.
Szlikséges megfelel6 mennyiségll égési levegbt biztositani, mindenekel6tt az ablakokkal és ajtokkal (nyilaszard) szorosan bezart
helyiségekben.

A kémeény kialakitasa az DIN 4705 — 1,2,3 szerint torténik.

A kalyha elhelyezése el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy a kalyha ala helyezendé szerkezet a kalyha sulyahoz viszonyitva megfelel®
teherbirassal rendelkezik. Elégtelen teherbiras esetén sziikséges a megfelel§ intézkedések végrehajtasa (példaul lemez
elhelyezése a teher megosztasara).

A kandall6kalyhaba beszerelhetek tlizallo betonkdvek hétarold képességgel, amelyek a hétarold képességukkel melegen tartsak
a kandallékalyha felszinét tobb éraval a tlizel6anyag elégése utan. Példak a hétarolé betonkdvek elhelyezésérdl a 19 oldalon
talalhaték. A betonkdvek fekete szinnel vannak jelélve. A zsirkd valtozathoz nem lehet oldalsé kdveket felszerelni.

2. Altalanos biztonsagi el6irasok

A tlizeldanyag égése kdzben héenergia szabadul fel, ami a kalyha fellleteinek, a tlztér ajtéinak, az ajtokilincseknek és a
vezérléelemek fogantylinak, a biztonsagi lUvegnek, a fustcsdveknek és esetleg a kalyha el6lapjanak tulzott felmelegedéséhez
vezet. Megfeleld védsoltdzet vagy segédeszkdz (hdalld kesztyl vagy mas segédeszkdz) nélkil ne érintse meg ezeket a fellileteket.
Hivja fel erre a veszélyre a gyermekek figyelmét és tgyeljen arra, hogy azok a f(ités alatt ne tartézkodjanak a kalyha kdzelében.
ANDORRA Exclusive, ANDORRA Exclusive II: A kandallokalyhat Gizemeltetés kézben tilos forgatni!

3. Megengedett tiizel6anyagok

Megengedett tiizeldanyag a 25 cm hosszusagu és 30 cm kerlletl hasabfa és a barnaszén brikett.

Csak légszaraz hasabfa hasznalhat6. Hulladék, mindenekel6tt miianyag égetése az imisszidvédelmi térvény szerint tilos. Ezenkivil
az ilyen tuzel6anyag megrongalja a tlizteret és a kéményt, egészségkarosodashoz és a szag miatt a szomszédok bosszantdsahoz
vezethet. Maximalis 20% nedvességtartalmu légszaraz hasabfa legkevesebb egy éven (puha fa) vagy két éven (kemény fa) at
végzett szaritdssal nyerhetd.

A fa nem folytonégd tiizel6éanyag, ugyhogy a faval valé flités az egész éjszaka folyaman nem lehetséges.

4. Beflités

Az elsé befiités alkalmaval nem akadalyozhaté meg a véddbevonat szaradasat kisér6 szag, ez azonban révid idén belil
megszilnik. Befiités alatt a kalyhaval ellatott helyiséget jol ki kell szell6ztetni. Fontos a befiitési folyamat kell gyorsasagu
elvégzése, mert a hibas eljards az emisszids értékek emelkedéséhez vezet.

Amikor a tiizel6anyag élénkebben kezd égni, Ujabb tlizel6anyagot szilkséges rarakni. Begyujtashoz soha ne hasznaljon szeszt,
benzint vagy mas gyulékony folyadékot. A begyujtast mindig papirdarabkaval, forgaccsal és kis mennyiségi tiizel6anyaggal
végezze. A begyujtas folyamata alatt vezessen a kalyhaba ugy primer mint szekunder leveg6t. Ezt kdvetéen a primer
levegbvezetéket le kell zarni és az égést a felsd és az alsé szekunder leveg6 segitségével kell szabalyozni. Begyujtas alatt soha
ne hagyja a kalyhat felligyelet nélkdl.

5. Tobb tlizhely lizemeltetése
Toébb tlizhely egy helyiségben vagy egy levegbrendszerben térténd Uzemeltetése esetén elegend6 mennyiségl égési levegd
biztositasa szikséges.

6. Tiizelés atmeneti id6szakban

Atmeneti idészakban, vagyis magasabb kinti hémérséklet mellett, hirtelen felmelegedés esetén a kéményhuzat elromolhat és a
flistgaz elvezetése nem lesz tokéletes. Az ilyen esetben csak kis adag tlizeléanyaggal sziikséges a tlizhelyet megtdlteni és a nyitott
primer leveg8szabalyoz6 segitségével ugy kell tiizelni, hogy a feltdliott tliizeléanyag gyorsabban égjen el (langolva) és ezaltal
allanddsuljon a kéményhuzat. Hogy javuljon a tlztér alatti Iégaramlas, sziikséges a hamut gyakrabban évatosan megkotorni.

7. Tisztitas és ellenérzés

A kalyhat és a flustcsdveket sziikséges egy alkalommal évente — vagy gyakrabban is, példaul a kémény tisztitasa alkalmaval —
ellendrizni, nem képzddott-e bennlk lerakdédas és azokat esetleg kitisztitani. A kéményt is szikséges rendszeresen a
kéményseprével kitisztittatni. A kémény tisztitasanak gyakorisagat az illetékes felllvizsgald szakember allapitia meg. A kalyhat
minden évben szakemberrel kellene atvizsgaltatni. A kandallé fellletét tilos nedves ronggyal tisztitani.

8. A kivitelezés

Onzarédo lvegajtd nélkiili kalyhat sajat kéménybe kell csatlakoztatni. Ezek nyilt tiiztérrel torténd lizemeltetése csak feltigyelet alatt
megengedett. A kémény méretezésénél az DIN 4705 szerint kell eljarni.

A kandaldkalyha és folytonégé tlizterek.
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9. Egési levegd

Mivel a kalyha a kornyezeti leveg6tdl fliggd és a helyiség égési leveggjét elszivo tlizhelyet képvisel, sziikséges elegendd
mennyiségl bearamlé égési levegét biztositani.

Tomitett ablakok és ajtok esetén (példaul energiamegtakarité intézkedésekkel kapcsolatban) megtérténhet, hogy nincsen elegendé
mennyiségli  bearamlé friss levegé biztositva, ami befolyasolhatja a kandallékalyha huzatat. Ugyanidgy kedvezétlendl
befolyasolhatja az On kényelemérzetét sét biztonsagat. Néha elkeriilhetetlen lehet a friss levegé bearamlasanak biztositasa példaul
lIégcsappantyu beépitése (a kalyha kozelében) vagy az égési leveg6t kivilre vagy egy jol szell6ztetett helyiségbe (kazanhazon
kivil) kivezetd csévezeték elhelyezése altal. Mindenekel6tt sziikséges biztositani, hogy az égési leveg6t szallitd csbvezeték a
tizhely Gzemeltetése alatt nyitva legyen. A tlizhellyel azonos helyiségben levé paraelszivo kedvezétlenll befolyasolhatja a kalyha
mikodését (sét zart tlztérajtd ellenére is flst szivaroghat ki a lakohelyiségbe) tehat semmi esetre sem szabad azt a kalyhaval
egyidejlleg Uzemeltetni.

A kandallokalyhaba a sziikséges égési levegd bevezethetd a hélységen kivilrdl is, a hatso levegd bevezetd csonk segitségével,
amely a kandallokalyha alsé részében hatul van.

10. Tlizvédelem

A kandalldkalyhat tizemeltetés kozben tilos forgatni!

Egheté butortdl és berendezési targyaktél valé tavolsag

Hogy a héhatas elleni megfelelé védelem biztositva legyen, a kalyhat az égheté berendezési targyaktdl és butortdl a kdvetkezd
minimalis tavolsagban kell feléllitani 20 cm a hatatol és 45 cm az oldalaitdl.

Tlzvédelem a sugarzasi tartomanyban

Az lvegajtd 80 cm-es sugarzasi tartomanyaban nem lehetnek semmilyen éghetd berendezési targyak és butor. Ezt a tavolsagot 40
cm-re lehet csokkenteni, ha a tliztér és az éghetd berendezési targyak kézott mindkét oldalrdl levegbvel megfeleléen hiitott
sugarzasved6 valaszfal van elhelyezve.

Tizvédelem a sugarzasi tartomanyon kiviil

Az éghet6 berendezési targyaktol és butortdl valé minimalis tavolsag a kalyha cimkéjén van feltlintetve és azt feltétlenil sziikséges
betartani.

Padlozat

Szilard tizel6anyag lUzemeltetésli kalyhak esetében a tliztérajtd el6tt talalhatd éghetd anyagbdl késziilt padldzatot éghetetlen
anyagbol késziilt burkolattal kell védeni, amelynek kiterjedése a tiztérajtod elétt legalabb 50 cm, oldalt 30 cm legyen.

11. Péotalkatrészek

Csak olyan pétalkatrészek hasznalata megengedett, amelyeket a gyarto kifejezetten jovahagyott vagy amelyeket maga ajanl.
Szlkség esetén kérem, lépjen érintkezésbe a szakositott eladoéval.

A kalyhan nem szabad moédositasokat végezni!

12. Figyelmeztetés a kéményben keletkezett tiiz esetére

Ha nem megfelel6é vagy tul nedves tiizel6anyagot hasznal, az a kéményben torténd lerakodas kdvetkeztében meggyulladhat. Az
ilyen esetben a kalyhan azonnal zarjon le minden légvezet6 nyilast és tajékoztassa a tlizoltokat. A tliz kialvasa utan sziikséges a
kéményt esetleges repedések vagy tomitetlenség feltarasa érdekében szakemberrel ellendriztetni.

13. Névleges hételjesitmény, az égési levegd szabalyozasa és a tiizel6éanyag elégésének idétartama
A kalyha névleges hételjesitménye 7,5 kW amit minimalis 12 Pa szallit6 nyomas mellett ér el.

Tizel6anyag Hasabfa (hossza 25 cm, kertilete 30 cm) Barnaszén brikett
Maximalisan adagolt mennyiség 2,3 kg 2,0 kg
Leveg8szabalyozo nyitva 7. mm nyitva
Egési idstartam 1,0 6ra 1,0 6ra

Fatlizelés(i Uzemelésnél a szabalyozét ugy kell beallitani (10 mm-t magunk felé hazni), hogy a primer égési levegé bevezetdje
teljesen le van zarva és a szekunder égési leveg6 bevezet6je teljesen nyitva van.

Barnaszénbrikettel valé Gzemelésnél a szabalyozét ugy kell beallitani (teljesen magunk felé kihdzni), hogy a primer- és a
szekunderlevegd bevezetdi teljesen nyitva vannak.

Az égési levegd szabdlyozdja a tlzeldajtd alatt van.

Mérsékelt terhelési Uzemeltetéshez a kdvetkezb tlizeldanyag-mennyiség és égési leveg6-szabalyozas betartasa érvényes:

Tizel6anyag Barnaszén brikett
Maximalisan adagolt mennyiség cca. 2,0 kg
Leveg8szabalyozd nyitva 5 mm
Egési id6tartam cca. 2 6ra

14. FlitOképesség
A ft6képességet az olyan térségekre vonatkozé DIN 18 893 szabvany szerint kell meghatarozni, amelyek hészigetelése nem felel
meg az 8 kW névleges teljesitményre vonatkozd, hészigetelésrdl szol6 rendelkezések altal tdmasztott kdvetelményeknek

- Kedvezo fltési feltételeknél - 180 m3
- Kevésbé kedvezo6 fltési feltételeknél - 145 m3
- Kedvezobtlen fiitési feltételeknél - 98md

Idénkénti flitésnél — amikor a sziinetelés tobb, mint 8 drat tart — 25%-kal csokken a flit6képesség.
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15. Miiszaki adatok

Teljesitmény: 7,5 kW

Suly: ANDORRA, ANDORRA 1l = 94 kg, ANDORRA Exclusive, ANDORRA Il Exclusive = 101 kg,
ANDORRA keramik = 117 kg, ANDORRA zsirk6= 197 kg, ANDORRA Special keramik = 133 kg

Az akumulacios kdvek suly: oldalso = 5 kg, fels6 felkér = 5,5 kg

Fistgaz-elvezet6 hatsé: 150 mm

A kémény megoldasara szolgalé adatok (névleges hételjesitmény mellett):

Uzemanyag Fa Barnaszénbrikett
Fustgaz tomegaramlasa [gs™'] 6,9 8,9
Maximalis hémérséklet a flistcsé mogott [°C] 315 353
Min. huzat névleges hételjesitmény mellett [Pa] 12 12

Garancia

Ha kalyhajan a jétallasi id6 alatt funkciézavar vagy fellletkezelési hiba keletkezik, azt soha ne prébalja sajat maga kijavitani.
Garancialis és garancia lejarta utani javitasokat a gyarté vagy a forgalmazo végez.

A kalyha minéségéért, mikddéséeért és kivitelezéséért a fogyasztd részére tortént eladas napjatdl szamitva 2 évig ugy vallalunk
garanciat, hogy a bizonyithatéan hibas kivitelezés okozta hibakat rovid idén belil sajat koltséglinkre eltavolitjuk azzal a feltétellel,
hogy a kélyha:

- pontosan az utasitas szerint volt kezelve,

- az érvényes szabvanyok szerint volt a kéményhez csatlakoztatva,

- nem volt er6szakkal mechanikai uton megrongalva,

- nem volt javitva, modositva vagy illetéktelentl kezelve.

Reklamacio alkalmaval meg kell adni a pontos cimet és ismertetni kell a kdrilményeket, melyek azokat elSidézték. A reklamaciét
elbiraljuk ha ahhoz az eladas datumaval és a forgalmazé pecsétjével ellatott garancialevelet is mellékeli.

Véasarlas alkalméaval sajat érdekében kdvetelje az olvashatdan kitdltdtt garancialevelet. A javitas médjardl és helyérél tzeminkben
hatarozunk.

A fogyaszté vasarlasa alkalmaval ellen6rizze az Giveget.

Megrongalddott Uiveget illeté esetleges reklamaciét a gyarté csak 15 napig fogad el a fogyaszté megvasarlasatol.

Ho-tulterhelés mellett Gzemeltetni a fogyasztot nem megengedett, ami azt jelenti, hogy:

- a hasznalt tizel6anyag mennyisége nagyobb az ajanlottnal

- az égési levegb mennyisége nagyobb az ajanlottnal

- nem megengedett tiizeléanyag-fajta hasznalata torténik

A hé-tulterhelés a kdvetkezdkben mutatkozhat meg:

- a tlztér samott-valaszfaldnak megrongalédasaban

- az Ontottvas lemez és a fedél megrongalédasaban

- a tliztérajté megrongaldédasaban

- a rostély atégésében

- a vermiculitte tégla megrepedezésében

- a kulso festés szinarnyalat valtozasa

Rendellenes lizemeltetés esetén a gyarté6 nem fogadja el a fogyasztéra benyujtott reklamaciot !

A termék kicserélésére vagy az adas-vételi szerz6dés felbontasara a Polgari Torvénykdnyv és a Reklamacids Szabalyzat megillet
el6irasai érvényesek.
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WARRANTY CERTIFICATE

Product name and model: SOLID FUEL HEATER

ANDORRA F 9489 ) ANDORRA Plus ceramic F 9489 6 )
ANDORRA I F 9489 7 *) ANDORRA Plus soapstone F 9489 6 *)
ANDORRA Exclusive F 9489 O *) ANDORRA Extra ceramic F 9489 6 *)
ANDORRA Il Exclusive F 9489 8 *) ANDORRA Extra soapstone F 9489 6 *)
ANDORRA Standard ceramic F 9489 6 *) ANDORRA Special ceramic F 9489 E *)
ANDORRA Standard soapstone F 9489 6 *)

Serial number: *)  Quality class *)

Standards: STN 06 1201, EN 13240, STN 73 4201,STN 73 4210, STN 92 0300

Date of production, seal and signature of technical inspection: *)

Sales point seal, purchase date, signature: *)

* Put corresponding seals, fill in, or cross out if not applicable.

The warranty certificate is invalid without data marked with *)!

The product was repaired under guarantee: Seal and signature of repair shop:
from:........... (o
from:........... 1O e e ————————————
from:........... 1O e e ————————————

THORMA Vyroba, k.s.
SK - 986 01 Fifakovo
tel/fax: 00421/47/4511537

SUPPLEMENTARY CLAUSE:

The manufacturer recommends disposing the different parts of the packaging as follows:

- take the plastic stripe and the cardboard to a collecting point,

- wooden parts can be burnt.

Once the service life of the product has expired the manufacturer recommends disposing it at a collection point, and the
vermiculitte blocks and ceramic parts at a waste deposit.
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ZARUCNI LIST

Nazev a typ vyrobku: KRBOVE KAMNA NA PEVNE PALIVO

ANDORRA F 9489 ) ANDORRA Plus keramik F 9489 6 *)
ANDORRAII F 9489 7 ) ANDORRA Plus mastek F 9489 6 *)
ANDORRA Exclusive F 9489 O ) ANDORRA Extra keramik F 9489 6 *)
ANDORRA Il Exclusive F 9489 8 *) ANDORRA Extra mastek F 9489 6 *)
ANDORRA Standard keramik F 9489 6 *) ANDORRA Special keramik F 9489 E *)
ANDORRA Standard mastek F 9489 6 *)

Vyrobni &islo: *) Jakostni tfida *)

Normy: CSN EN 13240, CSN 06 1000, CSN 06 1008, CSN 73 4201

Datum vyroby, razitko a podpis technické kontroly: *)

Razitko prodejny, datum prodeje a podpis: *)

*) Opatfit pfisluSnymi razitky, vyplinit rukou, resp. nehodici se Skrtnéte.

Bez udajl oznacéenych *) je zaruéni list neplatny!

Vyrobek byl v zaruéni opraveé: Razitko a podpis opravovny:
(O o [ o Lo PSSR
(O o [ o Lo PSSR
(O o [ o Lo PSP

THORMA Vyroba, k.s.
SK - 986 01 Fifakovo
tel/fax: 00421/47/4511537

DODATEK:
Vyrobce doporucuje spotrebiteli jednotlivé ¢asti obalu zneskodnit nasledovné:
- PE pasku, vinitou lepenku, PE obal odevzdat do sbéru
- dfevéné &asti vyuzit jako palivové dievo
Vyrobce doporuéuje spotiebiteli odevzdat vyrobek po uplynuti doby Zivotnosti do sbéru kovového Srotu, Samotové cihly,
vermikulitové tvarovky a keramické sklo na skladku odpadu
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ANDORRA, ANDORRA Exclusive

ZARUCNY LIST

Nazov a typ vyrobku: KRBOVE KACHLE NA TUHE PALIVO

ANDORRA F9489 *) ANDORRA Plus keramik F 9489 6 *)
ANDORRAII F 94897 *) ANDORRA Plus serpentino F 9489 6 *)
ANDORRA Exclusive F 9489 O *) ANDORRA Extra keramik F 9489 6 *)
ANDORRA Il Exclusive F 9489 8 *) ANDORRA Extra serpentino F 9489 6 *)
ANDORRA Standard keramik F 94896 *) ANDORRA Special keramik F 9489 6 *)
ANDORRA Standard serpentino F 94896 *)

Vyrobné Eislo: *) Akostna trieda *)

Normy: STN 06 1201,STN EN 13240, STN 73 4201,STN 73 4210, STN 92 0300

Datum vyroby, peciatka a podpis technickej kontroly: *)

Peciatka predajne a datum predaja a podpis: *)

* Vyplnit' prislusnymi peciatkami, rukou, resp. ¢o sa nehodi Skrtnut.

Bez udajov oznaéenych *) je zarucny list neplatny!

Vyrobok bol v zaru€nej oprave: Peciatka a podpis opravovne:
(oo [N o o P
(oo [N o o P
(o7e HUURNURRRRIIIN QO e

THORMA Vyroba, k.s.
SK - 986 01 Fifakovo
tel/fax: 047/4511537

DODATOK:

Vyrobca doporuCuje spotrebitelovi jednotlivé ¢asti obalu nasledovne znehodnotit’:

- PE pasku, PE vrece, karton z vinitej lepenky odovzdat do zberu

- drevené Casti vyuzit’ ako palivové drevo

Vyrobca doporucuje spotrebitelovi odovzdat’ vyrobok po uplynuti doby jeho Zivotnosti do zberu kovového Srotu, Samotové tehly
a keramické sklo na skladku odpadu.
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ANDORRA, ANDORRA Exclusive

GARANCIALEVEL

A termék megnevezése és tipusa: SZILARD TUZELOANYAG TUZELESU KANDALOKALYHA

*

ANDORRA F 9489 *) ANDORRA Plus keramik F 9489 6 *)
ANDORRA I F 94897 *) ANDORRA Plus zsirké F 9489 6 *)
ANDORRA Exclusive F 9489 O *) ANDORRA Extra keramik F 9489 6 *)
ANDORRA Il Exclusive F 94898 *) ANDORRA Extra zsirké F 9489 6 ")

)

ANDORRA Standard keramik F 94896 *) ANDORRA Special keramik F 9489 E
ANDORRA Standard Zsirk6 F 94896 *)

Gyartasi szam: *) Minbségi osztaly *)

Szabvéanyok: EN 13240, DIN 4705

A gyartas datuma, miszaki ellenérzés pecsétje, alairasa: *)

Forgalmazo pecsétje, eladas datuma és alairas: *)

* A megfelel6 pecséttel ellatni, kézzel kitdlteni, ill. ami nem j6 athdzni.

A *) csillaggal jelolt adatok nélkiil a garancialevél érvénytelen!

A termék A szerviz pecsétje, alairas:
................... (o] IR fo |
................... AOliiieig
................... AOliiienig

garancialis javitason esett at
THORMA Vyroba, k.s.

SK - 986 01 Fifakovo
Tel/fax: 00421/47/4511537

FUGGELEK:

A gyart6 a csomagolas egyes részeinek megsemmisitését a kdvetkez6képpen ajanlja a fogyasztonak elvégezni:

- az acélszalagot, hullamkartont atadni a begydjtébe

- a farészeket fatlizeléanyagként felhasznalni

Elettartama lejarta utan a terméket a gyarté az 6cskavas-begy(ijtébe, a samott téglat és a keramiaiiveget pedig a hulladék-
lerakoddhelyre ajanlja a fogyasztonak elszallitani.
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ANDORRA, ANDORRA Exclusive

ANDORRA, ANDORRAII ANDORRA Exclusive, ANDORRA Il Exclusive

r

r

ANDORRA Keramik
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